
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0  10² m² 
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UVerl = RFern  IFern     =  50  2,0  10² A   =   104 V 

PVerl = 104  2,0  10² A  = 2,0MW;  (Rest, siehe oben!) 

 

 

1.Möglichkeit: Berechnung der Verlustleistung 

2.Möglichkeit: Berechnung der Verlustspannung 


